
Górzno, 19 maja 2009r. 
 
 
 
 
 
Do wszystkich Wykonawców 
 
 
 
Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie przetargu 

nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 EURO i poniżej 
progów unijnych na „Przebudowę pomieszczeń – montaż basenu 
przeznaczonego do rekreacji i terapii ruchowej wraz z zapleczem” 

 
 

Wyjaśnienie treści SIWZ 
 
 
ZOZ Szpital Rehabilitacyjny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w 
Górznie, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – 
Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007r. nr 223 poz. 1655 z późn. 
zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę pomieszczeń – 
montaż basenu przeznaczonego do rekreacji i terapii ruchowej wraz z zapleczem”. 
 
Pytanie: 
 
Czy Zamawiający zdaje sobie sprawę z destrukcyjnego działania zaprojektowanego 
elektrolizera na pozostałe urządzenia basenowe? 
Czy Zamawiający bierze pod uwagę możliwość zastosowania bardziej rozwiniętych 
systemów elektrolizy? 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający dopuszcza zmiany w zaproponowanej koncepcji technologii 
uzdatniania wody. Jednak w przypadku wprowadzenia istotnych zmian, Wykonawca 
jest zobowiązany uzyskać pozytywną opinię Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
MSWiA. Jednocześnie parametry wody basenowej muszą być nie gorsze niż 
określone w projekcie. 
 
 
W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje 
niezmieniona. 
 
 
 
 

……………………………… 
(podpis kierownika Zamawiającego) 

 


